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DECYZJA nr 236/HK/2022

Na podstawie art. 27 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.195 ze zm.), art. 104 § 1, art. 107
§1 1 art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz w oparciu o wyniki badan wody pobranej
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w dniu 12.12.2022r. i
wyniki z przeprowadzonej rekontroli w dniu 14.12.2022r. z wodociggu publicznego
Proszkow- Zimnice, zarzadzanego w zakresie jakosci wody przez firme Zwigzek Gmin
»PROKADO?”, ul. Kosciuszki 23, 46-060 Proszkow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
Po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami czastkowymi z dnia 14.12.2022 r. z badan wody
nr 1468.1/W/N/OL/22 pobranych do badan w ramach monitoringu jakosci wody w dniu
12.12.2022r. oraz sprawozdaniem z dnia 16.12.2022r. z badan wody nr 1481/W/N/OL/22
pobranych do badan w ramach rekontroli w dniu 14.12.2022r. z wodociggu publicznego
Prészkéw- Zimnice, zarzadzanego w zakresie jakosci wody przez firme Zwigzek Gmin
-PROKADO?”, ul. Kosciuszki 23, 46-060 Proszkow

stwierdza
warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu publicznego
Proszkow- Zimnice ze wzgledu na przekroczenie parametréw mikrobiologicznych (bakterie
grupy coli)

nakazuje:
1. doprowadzi¢ jako$¢ wody dostarczanej z wodociagu publicznego Proszkéw- Zimnice
w zakresie bakterii grupy coli do wymagan okreslonych w zataczniku nr 1 czesé C
tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)
2. prowadzi¢ dezynfekcje wody
3. poinformowa¢ w skuteczny sposob mieszkancéw o przekroczeniu parametrow
mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) poprzez umieszczenie komunikatéw
o jakosci wody
4. potwierdzi¢ wykonanie dzialan naprawczych pozytywnymi wynikami badan wody
wykonanymi przez akredytowane laboratorium w tym zakresie
Decyzja w pkt. 1,23 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu
na ochrone zdrowia ludzkiego.
Termin wykonania pkt. 4 ustala si¢ na 05.01.2023r.
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Uzasadnienie:

W dniu 12.12.2022 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody do spozycia
przez ludzi oraz w dniu 14.12.2022 r. w ramach rekontroli pobrano probki wody podawanej
do sieci z wodociggu publicznego Proszkéw- Zimnice, zarzadzanego przez firm¢ ZGKiM Sp.
z 0.0., ul. Daszynskiego 13a, 46-090 Proszkow.

W prébkach wody pobranych w dniu 12.12.2022r. w Przedszkolu przy ul. Szczgsliwe;j
stwierdzono bakterie grupy coli w ilosci — 1 jtk/100 ml (0-8 jtk/100 ml) - sprawozdanie z dnia
14.12.2022r. nr 1468.1/W/N/OL/22. W 2zwigzku z powyzszym przekroczeniem dnia
14.12.2022 r. powtdrnie pobrano probki wody podawanej do sieci w trzech punktach tj.
w Przedszkolu w Komprachcicach, w Urzedzie Gminy w Dabrowie oraz w Przedszkolu przy
ul. Szczesliwej w Opolu. Stwierdzono bakterie grupy coli w Przedszkolu w Komprachcicach
w ilosci — 1 jtk/100 ml (0-6 jtk/100 ml) - sprawozdanie z dnia 16.12.2022 r. nr
1481/W/N/OL/22. Swiadczy to o zanieczyszczeniu sieci wodociggowej bakteriami grupy coli.

Obecnos$¢ bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spozycia stanowi naruszenie
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294
ze zm.). W zwigzku z wyzej opisanym przekroczeniem i przy jednoczesnym braku obecnosci
w wodzie do spozycia Escherichia coli i Enterokokéw stwierdzono warunkowg przydatnos¢
wody do spozycia przez ludzi pochodzaca z wodociagu publicznego Proszkow- Zimnice
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 w/w rozporzadzenia.

Bakterie grupy coli sg uznawane za odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jakosci
wody do spozycia. Nie powinny wystepowa¢ w dostarczanej uzdatnionej wodzie,
a stwierdzenie ich obecnosci moze sugerowal nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtorne
zanieczyszczenia lub nadmierng zawarto$¢ substancji odzywczych w uzdatnionej wodzie.
Test na bakterie grupy coli moze byé wykorzystywany jako wskaznik efektywnosci systemu
rozprowadzajacego wode czysta. Obecnosé bakteri‘i‘ grupy coli w wodzie przeznaczonej
do spozycia moze stanowié ryzyko zagrozenia dla zdrowia ludzi.

W zwigzku z w/w faktami stwierdzono, ze woda w wodociggu publicznym Prészkow-
Zimnice nie nadaje si¢ bezposrednio do spozycia. Zarzadzajacy wodociggiem musi podjgé
zdecydowane i natychmiastowe dziatania naprawcze w celu doprowadzenia jakosci wody do
spozycia pochodzacej z wodociggu publicznego Proszkow- Zimnice pod katem
bakteriologicznym do przepisow okreslonych w zataczniku nr 1 czgs¢ C tabela 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r. poz. 2294 ze zm.)

Réwnoczes$nie nalezy przekaza¢ mieszkancom informacje o jakosci wody, ktéra
oprécz danych o przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametréw mikrobiologicznych
oraz zwigzanych z nimi zagrozeniami powinna zawiera¢ zalecenia majgce na celu
minimalizacje zagrozenia dla zdrowia ludzi. Nalezy poinformowa¢ ludzi o koniecznosci
przegotowania wody z kranu przed spozyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu),
o uzywaniu do mycia naczyn kuchennych, warzyw i owocéw wylacznie wody przegotowane;
oraz 0 mozliwosci uzywania wody z wodociggu wylacznie do celow sanitarnych tj. mycia
podiog, sptukiwania toalet. Przywotane powyzej postgpowanie - dezynfekcja termiczna wody
ma stluzy¢ w tym przypadku ochronie zdrowia ludnosci ze szczegdélnym uwzgl¢dnieniem
dzieci i niemowlat.

O wykonaniu dzialan naprawczych nalezy zawiadomi¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu, przedstawiajac wyniki badan laboratoryjnych wody
przeprowadzonych przez laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium
o udokumentowanym systemie jakos$ci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym
przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
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0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz.U z 2020 r.
poz. 2028 ze zm.)
Majac powyzsze na wzgledzie postanowiono jak w sentencji.

Whiesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Opolskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.
129 §1 i 2 Kpa).

Whiesienie odwotania nie wstrzymuje wykonania obowigzku natozonego decyzjg
w pkt. 1, 2,3 zgodnie z art. 130 § 3 Kpa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu moze odstapi¢ od zawiadomienia
Strony o zamiarze wszczgcia postepowania administracyjnego, gdy zatatwienie sprawy
nie cierpi zwloki ze wzglgdu na niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzkiego (art. 10
§2 Kpa).

ranstwewy Powiatowy
Ipspektor Sanigarny

Otrzymuje:
1. Zwigzek Gmin ,,PROKADO”

ul. Kosciuszki 23
46-060 Proszkow

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Komprachcice
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice
2. Wojt Gminy Dabrowa
ul. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa
3. Burmistrz Prészkowa
ul. Opolska 17, 46-060 Proszkéw
4. Prezydent Miasta Opola
Rynek — Ratusz, 45-015 Opole
5. ala
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